
Prøvenr.: 98805/16

Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi
Prøvetagning, stikprøve - DS/EN ISO 5667-10:2004
Prøvetagning, metode Stikprøve Kode -
pH ved prøvetagning 7.9 pH DS/EN ISO 10523:2012 6,5-8,5
Temperatur ved prøvetagning 10.6 °C - Max 15
Iltindhold v. ptagning 9.5 mg/l DS/EN ISO 5814:2012
Laboratoriets målinger:
Jern, Fe, opløst <0.01 mg/l ICP DS/EN ISO 11885 Max 0,2
Jern, Fe 1.5 mg/l ICP DS/EN ISO 11885 Max 2 total jern
Bundfældeligt stof, 2 t 0.1 ml/l DS 233, 2 udg. 2007 Max. 0.5
Suspenderede stoffer 5.6 mg/l DS/EN 872:2005, 1,6µm Max. 30
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Kommentar
Ingen kommentar
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk
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